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Dampfabzug Küche
150-600 m³/h
bedarfsgesteuert
Abluft RF1, Ø125mm
abgetrennt in Schacht EI30

Abluft Nasszelle
50 m³/h
bedarfsgesteuert
Abluft RF1, Ø100mm
offen geführt in GIS-Element
ausgeflockt

Abluft Nasszelle
über Fensterlüftung

Dampfabzug Küche
150-600 m³/h
bedarfsgesteuert

Dampfabzug Küche
150-600 m³/h
bedarfsgesteuert
Abluft RF1, Ø125mm
offen geführt in GIS-Element
ausgeflockt

Gartenventil

Abluft Nasszelle
50 m³/h
bedarfsgesteuert
Abluft RF1, Ø100mm
offen geführt in GIS-Element
ausgeflockt

Dampfabzug Küche
150-600 m³/h
bedarfsgesteuert
Abluft RF1, Ø125mm
offen geführt in GIS-Element
ausgeflockt

Abluft Nasszelle
50 m³/h
bedarfsgesteuert
Abluft RF1, Ø100mm
offen geführt in GIS-Element
ausgeflockt

Dampfabzug Küche
150-600 m³/h
bedarfsgesteuert
Abluft RF1, Ø125mm
offen geführt in GIS-Element
ausgeflockt

Abluft Nasszelle
30 m³/h
bedarfsgesteuert
Abluft RF1, Ø100mm
offen geführt in GIS-Element
ausgeflockt

/

/

Maßstab: Grösse:
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Geändert:Gruenberg + Partner AG
Energie- und Haustechnik

Nordstrasse 31
Postfach, 8021 Zürich
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A1

BAUPROJEKT

LEGENDE HAUSTECHNIK

Fussbodenheizung FBH

Heizkörper
Geräte

Heizung Vorlauf H VL

Heizung Rücklauf H RL

Kälte Vorlauf K VL

Kälte Rücklauf K RL

Frostschutzgemisch/Sole Vorlauf SOLE VL

Frostschutzgemisch/Sole Rücklauf SOLE RL

Apparate Sanitär

WLPWasserlöschposten
Geräte

Schmutzwasser WAS

Entlüftung WAS L

Regenwasser WAR

Kaltwasser reduzierter Druck WKR

Kaltwasser Netzdruck WKN

Warmwasser Rücklauf Z

Warmwasser Vorlauf WWV

Erdgas

Zuluft

Geräte
Aussenluft

Zuluft klimatisiert Mischluft
Fortluft
Abluft
Umluft

AUL

ZUL

ZUL K

ABL

FOL

MIL

UML

Schaltschrank Elektrotrasse TR

Verteiler HV

Verteiler SV
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GER

Apparate Sanitär bauseits

Sprinkler SPR
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